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3. Izvještaj o ispitivanju vode is sistema lokalnih vodovoda na području Općine Centar 

4. Izvještaj o ispitivanju vode is sistema lokalnih vodovoda na području Općine Novi Grad 

5. Izvještaj o ispitivanju vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Ilidža 

6. Izvještaj o ispitivanju vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Vogošća 

7. Izvještaj o ispitivanju vode sa izvorišta rijeke Bosne 

 

 

 

 

NAPOMENA: Voda iz distributivnog sistema kojim upravlja JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš nije pod kontrolom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Voda 

iz distributivnog sistema kojom upravljaju JKP „Trnovo“ d.o.o. u februaru nije bila pod kontrolom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U februaru 2025. godine u laboratorijama J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koje su akreditirane od strane Instituta za akreditaciju BiH (BATA) 

prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025, ukupno je ispitano 143 uzorka vode za piće u Kantonu Sarajevo iz sistema javne vodoopskrbe. 



1. Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz centralnog gradskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“, Sarajevo 
 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo 

 

Datum 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 

Escherichia coli 

na 36 ± 

2°C; 21±3 h (#) 

Enterococcus spp 

na 36 ±2°C; 44±4 

h (#) 

Broj koliformnih 

klica na 

360C±2°C21h±3h (#) 

Ukupan broj živih 

klica 220C 

±20C;68h±4 h (<100) 

Ukupan broj živih 

klica 360C±20C;44h 

(<20) 

03.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS 
Alipašin most (kuhinja) 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

03.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS 
Alipašin most, cijevna galerija 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

03.02.2025. 
Ilidža, Zona Stup, ZZJZ KS, Dr. Mustafe Pintola 
br. 1 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

04.02.2025. Ilidža, Zona Vrelo Bosne, objekat ViK- Bačevo 8 cfu 9 cfu 21 cfu <1 cfu <1 cfu 

05.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS 
Alipašin most (kuhinja) 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

07.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 
zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

10.02.2025. Ilidža, Zona Vrelo Bosne, objekat ViK- Bačevo <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

11.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 
zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

12.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS 
Alipašin most, cijevna galerija 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

12.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS 
Alipašin most (kuhinja) 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

14.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS 
Alipašin most (kuhinja) 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

19.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS 
Alipašin most, cijevna galerija 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

21.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 
zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Stari Grad, Zona Vrela Crnil, javna česma, ul. 
Streljačka 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS 
Alipašin most (kuhinja) 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Stari Grad, Zona Jahorinska vrela, ul Iza gaja br. 
18 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Ilidža, Zona Stup, ZZJZ KS, Dr. Mustafe Pintola 
br. 1 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Ilidža, Zona Vrelo Hrasnica, objekat Vik, Dr. 
Halid bega Hrasnice 79 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 



24.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 
zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS 
Alipašin most, cijevna galerija 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Novo Sarajevo, Zona vrela Kovačići, objekat 
VIK, ul. Radnička 111 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

24.02.2025. 
Vogošća, Zona Vogošća, javna česma u gradskoj 
tržnici 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

26.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS 
Alipašin most (kuhinja) 

<1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu <1 cfu 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; 

 

 

 

 

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo 

 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 
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03.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS Alipašin 

most (kuhinja) 
0,25 <2 bez 0,33 336 

7,6 

(t 12,40C) 
<0,001 <0,002 - 

03.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS Alipašin 

most, cijevna galerija 
0,19 <2 bez 0,54 325 

7,7 

(t 12,10C) 
<0,001 <0,002 - 

03.02.2025. 
Ilidža, Zona Stup, ZZJZ KS, Dr. Mustafe Pintola 

br. 1 
0,20 <2 bez 0,69 623 

7,0 

(t 14,70C) 
<0,001 0,002 - 

04.02.2025. Ilidža, Zona Vrelo Bosne, objekat ViK- Bačevo 0,34 2 bez 0,49 247 
8,0 

(t 12,40C) 
<0,001 <0,002 - 

05.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS Alipašin 

most (kuhinja) 
0,20 <2 bez 0,21 349 

7,4 

(t 14,80C) 
<0,001 <0,002 - 

07.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 

zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 
0,33 <2 bez 0,30 277 

7,8 

(t 13,10C) 
0,001 0,003 - 



10.02.2025. Ilidža, Zona Vrelo Bosne, objekat ViK- Bačevo 0,25 2 bez 0,33 344 
7,4 

(t 16,10C) 
<0,001 <0,002 - 

11.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 

zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 
0,26 <2 bez 0,45 272 

7,9 

(t 10,00C) 
0,001 <0,002 - 

12.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS Alipašin 

most, cijevna galerija 
0,25 4 bez 0,44 329 

7,8 

(t 15,60C) 
<0,001 <0,002 - 

12.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS Alipašin 

most (kuhinja) 
0,25 <2 bez 0,12 344 

7,6 

(t 17,20C) 
<0,001 <0,002 - 

14.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS Alipašin 

most (kuhinja) 
0,21 <2 bez 0,35 348 

7,6 

(t 15,10C) 
<0,001 <0,002 - 

19.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS Alipašin 

most, cijevna galerija 
0,33 <2 bez 0,31 372 

7,7 

(t 15,30C) 
<0,001 <0,002 - 

21.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 

zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 
0,25 <2 bez 0,50 276 

7,8 

(t 14,30C) 
<0,001 <0,002 - 

24.02.2025. 
Stari Grad, Zona Vrela Crnil, javna česma, ul. 

Streljačka 
0,25 < 2 bez 0,37 599 

7,7 
(t 13,6 ºC) 

< 0,001 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS Alipašin 

most (kuhinja) 
0,27 < 2 bez 0,15 425 

7,5 (t 13,5 
ºC) 

0,008 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Stari Grad, Zona Jahorinska vrela, ul Iza gaja br. 

18 
0,20 < 2 bez 0,22 265 

7,8 
(t 13,1 ºC) 

0,003 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Ilidža, Zona Stup, ZZJZ KS, Dr. Mustafe Pintola 

br. 1 
0,40 < 2 bez 0,13 626 

7,1 
(t 14,7 ºC) 

< 0,001 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Ilidža, Zona Vrelo Hrasnica, objekat Vik, Dr. Halid 

bega Hrasnice 79 
0,34 < 2 bez 0,44 344 

7,5 
(t 12,9 ºC) 

0,006 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Igman, upravna 

zgrada, česma u laboratoriji – PPOV Butila 
0,19 < 2 bez 0,24 281 

7,7 
(t 13,9 ºC) 

< 0,001 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Novi Grad, Rezervoar Alipašin most, PS Alipašin 

most, cijevna galerija 
0,16 < 2 bez 0,27 329 

7,6 
(t 13,0 ºC) 

0,007 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Novo Sarajevo, Zona vrela Kovačići, objekat VIK, 

ul. Radnička 111 
0,26 < 2 bez 0,23 303 

7,7 
(t 15,0 ºC) 

< 0,001 < 0,002 - 

24.02.2025. 
Vogošća, Zona Vogošća, javna česma u gradskoj 

tržnici 
0,31 < 2 bez 0,4 304 

7,9 
(t 12,8 ºC) 

0,002 < 0,002 - 

26.02.2025. 
Novi Grad, Zona rezervoara Mojmilo, PS Alipašin 

most (kuhinja) 
0,27 < 2 bez 0,13 354 

7,4 
(t 17,9 ºC) 

0,00 < 0,002 - 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije 



Komentar: Uzorkovanje vode izvršeno od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na osnovu Ugovora sa KJKP „Vodovod i 

Kanalizacija“ d.o.o. Prema rezultatima mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza ispitanih uzoraka vode za piće uzorkovanih iz vodoopskrbnog sistema 

kojim upravlja KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ uzorak uzorkovan 04.02.2025. iz zone vodoopskrbe Vrelo Bosne NIJE USAGLAŠEN sa uslovima 

Pravilnika prema rezultatima ispitivanja od 07.02.2025., dok su ostali uzorci USAGLAŠENI sa propisima Pravilnika. Uzorkovanje vode iz zone Vrela 

Bosne ponovno je realizirano 10.02.2025., te na osnovu rezultata ispitivanja uzorak je USAGLAŠEN sa uslovima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti 

vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17). 



2. Izvještaj o ispitivanju vode za piće iz sistema vodovoda JKP „Komunalac Hadžići“ 
 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 
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11.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Donji Zovik br. 17 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Breza br.10 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Podvode br.25 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Igmanska br.21 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Mehina Luka“ 
Javna česma Tarčin 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Mehina Luka“ 
O.Š.Hilmi ef.Sarić 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Mehina Luka“ 
Japalaci br.84 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Mehina Luka“ 
Kapuča br.48 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Perkovići“ 
Trzanj br. 118 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

11.02.2025. 
Vodovod „Perkovići“ 
Trzanj br. 39 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ Miševići 
Merdžanović polje 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Garovci“, Bosanska 

br.29 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ Miševići 
Mekote br. 10 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ Miševići 
Mekote br. 116 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Ramići“ Ramići 

br. 100 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 



12.02.2025. 
Vodovod „Ramići“ Grude 
br. 10 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Brečak“ Resnik 
Resnik br. 57 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Brečak“ Resnik 
Resnik br. 35 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Zovik“ Gornji Zovik 
Ljubovići br. 1 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Zovik“ Gornji Zovik 
Slatina br. 12 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Kradenik” O.Š.9 maj 

Pazarić 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Kradenik” Pazarić 
Bjelašnička br.27 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Kradenik” Pazarić 
Dragovići br.45 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Kradenik” Pazarić 

Radnička br.24 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Ljubovača“ Lokve 
Lokve br. 198 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Ljubovača“ Lokve 

Lokve br. 9 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

18.02.2025. 
Vodovod „Ljubovača“ Kasatići 
br.54 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

21.02.2025. 
Vodovod „Košćan“ 
Košćan br. 13 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

21.02.2025. 
Vodovod „Košćan“ 
Košćan br. 24b 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Ormanj I“ 
Grivići br. 6 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Ormanj I“ 
Vrančići br.10 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Ormanj II“ 
Sajnica br.4 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Ormanj I“ 
Stari Grivići br.49 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 

Donji Zovik br. 17 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Breza br.10 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Žunovačka br. 4 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Rezervoar Zovik 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 



26.02.2025. 
Vodovod “Bjelotine” Ušivak 
Bjelotine br. 31 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

26.02.2025. 
Vodovod “Bjelotine” Ušivak 
Bjelotine br. 73 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod „Zovik“ Gornji Zovik 
PS Jeleč, Zovik 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ Miševići 
Pumpna stanica Garovci 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod “Malotina” Binježevo 
Binježevo br. 221 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod “Malotina” Binježevo 

Mostarsko raskršće br. 48 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod „Matići“ 
Brezovačka br. 35 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod „Matići“ 
Kontrolni šaht Brezovačka 

<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod „Pumpa BH1“ 

Bunar BH1 Hadžići 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

27.02.2025. 
Vodovod „HIB1“ Zovik 

Bunar HIB1 Zovik 
<1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu - - 

Legenda: # Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan 



Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići 

 

 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 
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11.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 

Donji Zovik br. 17 
 

0,26 < 2 Bez 0,28 403 
7,9 

(t 16,0°C) 
< 0,5 <0,001 3,7 4,5 0,002 

11.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 
Breza br.10 

 
0,25 < 2 Bez 0,25 293 

7,9 
(t 15,3°C) 

2,5 0,004 3,6 4,3 < 0,002 

11.02.2025. 
Vodovod „Perkovići“ 
Trzanj br. 118 

 
0,13 < 2 Bez 0,39 205 

7,8 
(t 14,8°C) 

<0,5 < 0,001 3,9 5,1 < 0,002 

11.02.2025. 
Vodovod „Mehina Luka“ 
Kapuča br.48 

 
0,31 < 2 Bez 0,28 326 

7,8 
(t 14,7°C) 

1,4 < 0,001 5,7 2,7 < 0,002 

11.02.2025. 
Vodovod „Mehina Luka“ 
O.Š.Hilmi ef.Sarić 

 
0,32 < 2 Bez 0,22 326 

7,9 
(t 14,8°C) 

< 0,5 < 0,001 3,9 2,7 <0.002 

18.02.2025. 
Vodovod „Kradenik” Pazarić 
Dragovići br.45 

 
0,06 < 2 Bez 0,18 248 

8,1 
(t 14,2°C) 

0,7 0,001 2,9 5,5 0,002 

18.02.2025. 
Lokalni vodovod „Košćan“ 

Košćan, Košćan br. 24b 
 

0,28 < 2 Bez 0,21 267 
8,2 

(t 13,9°C) 
< 0,5 0,001 2,5 2,9 < 0,002 

26.02.2025. 
Lokalni vodovod „Bjelotine“ 
Ušivak, Bjelotine br. 31 

 
0,12 < 2 Bez 0,21 207 

8,2 
(t 16,4°C) 

1,2 <0,001 4,2 5,2 < 0,002 

26.02.2025. 
Vodovod “Krupa” Hadžići 
Donji Zovik br. 17 

 
0,30 < 2 Bez 0,25 292 

8,0 
(t 16,6°C) 

0,5 <0,001 3,4 4,2 < 0,002 

26.02.2025. 
Vodovod „Krupa“ 

Breza br.10 
 

0,24 < 2 Bez 0,35 296 
8,0 

(t 16,1°C) 
0,8 0,001 2,7 4,2 < 0,002 

26.02.2025. 
Vodovod „Ormanj I“ 

Rezervoar Vrančići br. 10 
 

0,25 <2 Bez 0,46 335 
8,1 

(t 16,1°C) 
0,8 <0,001 3,8 2,5 < 0,002 

26.02.2025. 
Vodovod „Ormanj II“ 
Sajnica br.4 

 
0,14 <2 Bez 0,30 274 

8,02 
(t 16,3°C) 

1,3 < 0,001 2,3 3,7 < 0,002 

27.02.2025. 
Vodovod „Zovik“ Gornji 
Zovik 
PS Jeleč, Zovik 

 
- < 2 Bez 0,15# 862 

7,4 
(t 16,7°C) 

0,8 < 0,001 5,0 3,9 < 0,002 

27.02.2025. 
Vodovod „Pumpa BH1“ 
Bunar BH1 Hadžići 

 
- < 2 Bez 0,44 533 

7,6 
(t 15,5°C) 

2,0 < 0,001 8,6 6,5 < 0,002 

27.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ Miševići 
PS „Garovci“ 

 
- < 2 Bez 0,20 728 

7,4 
(t 16,7°C) 

0,8 0,009 11,8 10,2 < 0,002 



27.02.2025. 
Vodovod “Malotina” 
Binježevo 
Binježevo br. 221 

 
0,23 < 2 Bez 0,67 332 

8,1 
(t 15,7°C) 

1,4 0,003 2,5 2,6 < 0,002 

27.02.2025. 
Lokalni vodovod „Matići“ 
Matići, Brezovačka br. 35 

 
0,12 < 2 Bez 0,62 207 

8,2 
(t 16,1°C) 

1,2 < 0,001 4,7 4,9 < 0,002 

27.02.2025. 
Vodovod „HIB1“ Zovik 
Bunar HIB1 Zovik 

 
- < 2 Bez 0,11 206 

8,2 (t 

15,8°C) 
1,4 < 0,001 2,5 5,1 < 0,002 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije 

 

 

 

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – JKP „Komunalac“ Hadžići 
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Parametri ispitivanja i rezultati analiza 
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12.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ Miševići 

Merdžanović polje 
< 2 Bez - 0,19 706 

7,6 

(t 17,7°C) 
< 0,5 < 0,001 11,6 10,5 < 0,002 80 - - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Ramići“ 
Ramići, Ramići br. 100 

< 2 Bez - 0,37 330 
8,2 

(t 17,3°C) 
0,9 < 0,001 3,2 2,8 < 0,002 60 - - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Brečak“ 
Resnik Resnik br. 35 

< 2 Bez - 0,20 206 
8,2 

(t 17,1°C) 
1,1 < 0,001 3,9 5,2 < 0,002 3 - - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Zovik“ Gornji 
Zovik Ljubovići br. 1 

< 2 Bez - 0,34 296 
8,1 

(t 17,3°C) 
1,7 < 0,001 2,2 4,7 < 0,002 4 - - - 

12.02.2025. 
Vodovod „Garovci“ 

Miševići PS „Garovci“, 
< 2 Bez - 0,28 717 

7,6 

(t 17,4°C) 
1,0 < 0,001 10,4 10,6 < 0,002 110 - - - 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije 

 

Komentar: Uzorkovanje i transport uzoraka od mjesta uzorkovanja do laboratorija JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izvršen od strane 

uposlenika JKP „Komunalac“ Hadžići. Mikrobiološka i fizičko-hemijska analiza dostavljenih uzoraka vode vrše se na osnovu potpisanog Ugovora. Kad 

uzorci vode na mjestu krajnjeg korisnika ne odgovaraju uslovima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 

62/17) laboratorije Zavoda koje provode ispitivanja obavještavaju JKP „Komunalac Hadžići“ i Sanitarnu inspekciji. 



3. Izvještaj o ispitivanju vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Centar 

 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Centar 

 

 

Datum 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 

 

Rezidualni hlor 

dioksid* 
(<0,5mg/l) 

 

Escherichia coli na 

36±2°C; 21±3h (#) 

 

Enterococcus spp na 

36±2°C; 44±4h(#) 

 

Broj koliformnih klica 

na 36°C±2°C 
21h±3h (#) 

 

Ukupan broj živih 

klica 22°C±2°C; 
68h±4h (<100) 

 

Ukupan broj živih 

klica 36°C±2°C; 
44h (<20) 

05.02.2025. 
L.V. Mrkovići, Mrkovići 

br.26. 
0,08 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

05.02.2025. 
L.V. Muharemovići, 

Nahorevo br.75. 
0,31 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

05.02.2025. 
L.V. Nahorevo stijene, 
Nahorevo br.30. 

0,09 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

05.02.2025. L.V. Kokorevac, Izlazi br.1. 0,22 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan 

 

 

 

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. 

Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških ispitivanja vode za piće iz distributivne mreže lokalnih vodovoda sa područja općine Centar, svi uzorci su 

USAGLAŠENI sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17). 



4. Izvještaj o ispitivanju vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Novi Grad 

 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Novi Grad 

 

 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 

 

 

 

 

Rezidualni hlor/hlor 

dioksid* 

(<0,5mg/l) 

 

 

 

 

Escherichia coli 

na36±2°C; 21±3h 

(#) 

 

 

 

Enterococcus spp 

na 36±2°C; 

44±4h 

(#) 

 

 

Broj 

koliformnih 

klica na 

36°C±2°C 

21h±3h 

(#) 

 

 

 

Ukupan broj 

živihklica 

22°C±2°C; 

68h±4h 

(<100) 

 

 

Ukupan 

broj živih 

klica 

36°C±2°C 

; 44h 

(<20) 

11.02.2025. L.V. Ahatovići, Ranovačka br.75 0,30 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. L.V. Rječica, stara kaptaža I - <1cfu 20 cfu 55 cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. L.V. Rječica, izvorište III - <1cfu 10 cfu 78 cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. L.V. Rječica, nova kaptaža - <1cfu 10 cfu 65 cfu <1cfu <1cfu 

28.02.2025. LV Rječica, rezervoar 0,45 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan 

 

 

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema 

rezultatima mikrobioloških ispitivanja vode na mjestu krajnjeg potrošača, uzorak vode uzorkovan iz lokalnog vodovoda Ahatovići je USAGLAŠEN sa propisima 

Pravilnika, dok tri uzorka vode uzorkovana iz sistema lokalnog vodovoda Rječica (sirova voda) NISU USAGLAŠENI sa uslovima Pravilnika. Odgovornoj osobi J.P. 

Lokom d.o.o. naglašeno je da je je potrebno obustaviti vodosnabdjevanje iz lokalnog vodovoda Rječica, te da je neophodno obavjestiti stanovnike naselja koji se 

vodosnabdijevaju iz ovog lokalnog vodovoda da voda nije za piće, kuhanje, ličnu higijenu, higijenu prostora, niti za higijenu posuđa u kome se hrana priprema i poslužuje. 

Odgovornoj osobi J.P. Lokom d.o.o., također je naglašeno, da dok se voda ne dovede u stanje zdravstvene ispravnosti, da je neophodno stanovnicima naselja Rječica 

obezbijediti alternativni način vodoosnabdjevanja zdravstveno ispravnom vodom. 

 

Nakon provedenih korektivnih mjera, rezultati ispitivanja uzorka vode ponovno uzorkovanog iz rezervoara lokalnog vodovoda Rječica pokazuju da je isti USAGLAŠEN 

sa uslovima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17). 



5. Izvještaj o ispitivanju vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Ilidža 

 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Ilidža 

 

 

Datum 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 

 

Rezidualni hlor/hlor 

dioksid* (<0,5mg/l) 

 

Escherichia coli na 

36±2°C; 21±3h (#) 

 

Enterococcus spp na 

36±2°C; 44±4h(#) 

Broj koliformnih klica 

na 36°C±2°C 

21h±3h (#) 

Ukupan broj živih 

klica 22°C±2°C; 

68h±4h (<100) 

Ukupan broj živih 

klica 36°C±2°C; 

44h (<20) 

04.02.2025. L.V. Kobiljača I, Vela br.16 0,33 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

04.02.2025. 
L.V. Kobiljača II, Buhotina 

10 
0,10 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

04.02.2025. L.V. Duboki Do br. 45 0,25 <1cfu <1 cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan 

 

 

 

 

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog 

Ugovora. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških ispitivanja vode za piće iz distributivne mreže lokalnih vodovoda sa područja općine Ilidža, svi 

uzorci su USAGLAŠENI sa propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17). 



6. Izvještaj o ispitivanju vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Vogošća 

 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Općina Vogošća 

 

 

Datum 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 

 

Rezidualni hlor/hlor 

dioksid* (<0,5mg/l) 

 

Escherichia coli na 

36±2°C; 21±3h (#) 

 

Enterococcus spp na 

36±2°C; 44±4h (#) 

Broj koliformnih klica 

na 36°C±2°C 

21h±3h (#) 

Ukupan broj živih 

klica 22°C±2°C; 

68h±4h (<100) 

Ukupan broj živih 

klica 36°C±2°C; 

44h (<20) 

11.02.2025. 
L.V. Donja Vogošća, Hilme 

Krke br. 98 
0,07 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. L.V. Paljevo, Svrake I br. 52 0,09 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. L.V. Tihovići, br. 26 0,25 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. 
L.V. Sedam Vrela, Svrake I 

br.42 
0,07 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. 
L.V. Blagovac, Blagovac br. 

166 
0,33 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

11.02.2025. 
L.V. Vogošća, Kivoglavci, ul. 

Kivoglavci II br. 106 
0,07 5 cfu 10 cfu 40 cfu <1cfu <1cfu 

21.02.2025. 
L.V. Vogošća, Kivoglavci, ul. 

Kivoglavci II br. 106 
0,08 <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu <1cfu 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan 



Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Općina Vogošća 
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Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 
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11.02.2025. 
L.V. Donja Vogošća, Hilme 

Krke br. 98 
<2 Bez 0,35 523 

7,7 

(t 9,30C) 
1,2 0,007 2,9 <0,6 <0,002 

11.02.2025. L.V. Paljevo, Svrake I br. 52 <2 Bez 0,53 281 
7,9 

(t 9,50C) 
1,3 <0,001 3,9 2,6 <0,002 

11.02.2025. L.V. Tihovići, br. 26 3 Bez 0,82 508 8,1 (t 8,8 °C ) < 0,5 0,003 4,3 1,3 < 0,002 

11.02.2025. 
L.V. Sedam Vrela, Svrake I 

br.42 
< 2 Bez 0,42 522 7,5 (t 8,9 °C) 

 

1,4 0,001 3,2 < 0,6 < 0,002 

11.02.2025. 
L.V. Blagovac, Blagovac br. 

166 
3 Bez 0,8 508 8,1 (t 9,0°C) 0,8 < 0,001 3,9 1,3 < 0,002 

11.02.2025. 
L.V. Vogošća, Kivoglavci, ul. 
Kivoglavci II br. 106 

2 Bez 0,82 282 7,9 (t 9,2°C) < 0,5 0,004 5,7 2,1 < 0,002 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije 

 

 

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a na osnovu potpisanog Ugovora. Prema 

rezultatima osnovnih mikrobioloških I fizičko-hemijskih ispitivanja vode za piće iz distributivne mreže lokalnih vodovoda sa područja općine Vogošća, uzorak 

vode uzorkovan iz lokalnog vodovoda Krivoglavci NIJE USAGLAŠEN sa uslovima Pravilnika, dok su ostali uzorci vode USAGLAŠENI sa propisima 

Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17). 

 

Odgovornoj osobi Općine Vogošća naglašeno je da je je potrebno obustaviti vodosnabdjevanje iz lokalnog vodovoda Krivoglavci, te da je neophodno obavjestiti 

stanovnike naselja koji se vodosnabdijevaju iz ovog lokalnog vodovoda da voda nije za piće, kuhanje, ličnu higijenu, higijenu prostora, niti za higijenu posuđa u kome 

se hrana priprema i poslužuje. Odgovornoj osobi Općine Vogošća, također je naglašeno, da dok se voda ne dovede u stanje zdravstvene ispravnosti, da je neophodno 

stanovnicima naselja Krivoglavci obezbijediti alternativni način vodoosnabdjevanja zdravstveno ispravnom vodom. 

 

Nakon provedenih korektivnih mjera, rezultati ispitivanja uzorka vode ponovno uzorkovanog iz lokalnog vodovoda Krivoglavci pokazuju da je isti USAGLAŠEN sa 

uslovima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12; 62/17). 



7. Izvještaj o ispitivanju vode sa izvorišta rijeke Bosne 
 

Mikrobiološka analiza uzoraka vode – Vrelo Bosne 

 

 

 

Datum 

 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 

 

Escherichia coli 

na 36 ± 2°C; 

21±3h (#) 

 

Enterococcusspp 

na 36±2°C; 

44±4 h (#) 

 

Broj koliformnih 

klica na 

36°C±2°C; 

21h±3h (#) 

 

Ukupan broj živih 

klica na 22°C±2°C; 

68h±4h (<100) 

 

Ukupan broj živih 

klica 36°C±2°C; 

44h (<20) 

 

Pseudomonas 

aeruginosa na 36 

ºC±2ºC; 44h±4 h 

(#) 

Sulfitoreducirajući 

anaerobi 

(klostridija) na 

37ºC±1ºC, 

20h±4h ili 

44h±4h (#) 

18.02.2025. Vrelo Bosne 5 cfu 10 cfu 30 cfu <1cfu <1cfu 20 cfu <1cfu 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; # - Ne smije biti prisutan; <1 cfu – nije prisutan 

 

Fizičko-hemijska analiza uzoraka vode – Vrelo Bosne 

 

 

 

Datum 

 

 

 

Mjesto uzorkovanja 

Parametri ispitivanja i rezultati analiza (referentne vrijednosti) 
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18.02.2025. Vrelo Bosne <2 Bez 0,25 262 
8,0 

(t 11,00C) 
<0,5 <0,001 2,2 2,4 <0,002 

Legenda: * Mjerenje izvršeno na mjestu uzorkovanja; ** Mjerenje izvršeno u laboratoriji; n1 – prihvatljiv za potrošače i bez neuobičajenih promjena; # - rezultat < od limita kvantifikacije 

 

 

Komentar: Uzorkovanje i analiza vode izvršeni od strane stručnog tima JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Voda sa samog izvorišta rijeke Bosne, 

iako površinska i netretirana, ispituje se prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ broj 40/10; 30/12; 62/17.) zbog toga 

što se koristi za piće i osvježenje izletnika i turista. Prema rezultatima mikrobioloških analiza ispitani uzorak vode NIJE ZDRAVSTVENO ISPRAVAN. 

Obzirom na rezultate i prethodnih analiza, preporuka je da se postavi trajna tabla sa natpisom da „VODA NIJE ZA PIĆE“. 


